
ＮＳＲＲ 燃料棟の微少な雨漏れ炉-19 ～1

燃料棟天井
雨漏れ箇所



ＮＳＲＲ 燃料棟の微少な雨漏れ
（屋根の雨漏れ補修箇所（H23.8.30終了））

炉-19 ～ 2



ＮＳＲＲ 照射物管理棟の微少な雨漏れ炉-20～1

雨水溜まり個所



ＮＳＲＲ 照射物管理棟の微少な雨漏れ
（外壁の雨漏れ補修（Ｈ23.8.30終了））

炉-20～2
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