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高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について 

（お知らせ） 

 

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の後片付け作業中に発生した炉内

中継装置の落下について原因調査等を進めております。 

 

１０月４日１０時０２分、原子炉機器輸送ケーシングによる原子炉容器から

炉内中継装置の引抜き作業を開始いたしましたが、引抜きのためのグリッパの

降下中、１０時２２分、現場操作盤において「荷重超過」の警報（ノイズによ

るグリッパ荷重の指示値の減少）が発生したことから、作業を中断しています。 

 

ノイズによる「荷重超過」の誤警報を抑制する対策の実施及び検証のための

作業要領書の見直しなどの作業を終え、ノイズ対策の検証試験を実施していま

す。 

 

今後、ノイズ対策の検証試験におけるデータの取りまとめ作業を行うととも

に、原子炉容器から炉内中継装置の引抜き作業に係る作業要領書の確認等を行

ってまいります。 
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