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：高温部

浸食箇所から空気が
吸い込まれ、真空の
復水器内に流れる。

ドレンセパレータ

胴体溶接部が破損

満水状態 急激な圧力変動

蒸気

ドレンこの部分の蒸
気塊が冷却さ
れ、凝縮する。

ドレンセパレータ

ドレンがセパレータ側
の水面に衝突し、衝
撃圧力が発生する。

水平管部のドレンが
落下する。

ドレンセパレータ内の
水が床面に漏えい
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