
①燃料交換の片付け作業として、 
原子炉機器輸送ケーシングを 
使って、原子炉容器内から炉内 
中継装置を取り外す。
そのため原子炉機器輸送ケーシ 
ングのグリッパ（つかみ装置）で炉 
内中継装置をつかむ。

②炉内中継装置を約２ｍ吊り上 
げた。
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③約２ｍ吊り上げた時、原子 
炉機器輸送ケーシングの 
グリッパ（つかみ装置）から、 
炉内中継装置が外れ、落 
下した。
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長さ：12ｍ
外径：0.46ｍ
重さ：3.3ｔ

炉内中継装置の取外し作業中の落下について炉内中継装置の取外し作業中の落下について
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